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RESUMO

A corrosdo é a deterioracdo do material ocasionado por fatores quimicos
ou eletroquimicos, quando hé interacdo fisica e quimica do material com o
meio operacional, pode ser responsdvel por limitar as propriedades
mecanicas dos materiais e a durabilidade, a nivel industrial é propulsor de
grandes perdas (GENTIL, 1982). As estacdes de tratamento de dgua sao
responsdveis por tratar e conduzir dgua para a populacao dentro dos
parametros fisico-quimicos e microbioldgicos estabelecidos por normas e
portarias de salde segundo Maciel (2019), ETA’s sdo caracterizadas pela
presenca de grandes tubulacdes de ferro fundido e aco, onde flui a dgua
tratada com produtos quimicos como gas cloro e sulfato de aluminio,
podendo ocasionar quando nao bem planejada e feito as preventivas
corretamente, corrosdo na superficie externa sendo capaz de degrada-los,
formar incrustacbes, resultar em subprodutos quimicos com alta
concentracbes de certos elementos como o ferro, oxigénio, manganés e
carbono (MCNEILL; EDWARDS, 2001), no entanto a corrosdo interna nas
tubulacdes pode ser formada dependendo das caracteristicas do fluido,
como pH, dureza e alcalinidade. Gentil (2011), é responsavel enfatizar as
corrosOes predominantes em tubulacdes sendo elas: tuberculizacdo, por
crévice, induzida por microrganismos, por pite e grafitizacdo, onde cada
tipo de corrosao é resultado da influéncia do meio e condicbes
operacionais. Logo, as caracteristicas fisico-quimicas e microbiolégica da
agua é indicativo de pré-disposicao a desenvolvimento de corrosdo nas
tubulacdes, sabe-se que quanto maior a presenca de sais na dgua maior
disposicdo h& de ocorrer precipitacdo das particulas, tendo o indice de
Langelier, indice de Ryznar, pH, condutividade elétrica, alcalinidade entre
outros, como indicadores de tendéncia a corrosao do fluido. Quando as
tubulacdes das ETA’s é diagnosticado com a presenca de corrosdo, é
possivel que ocorra alteracdes nas caracteristicas fisico-quimicas e
microbioldgicas da dgua como mostrado por Maciel (2019), resultando na
diminuicdo da qualidade direcionada a populacdo, e podendo estar
irregular com as normas e portarias estabelecidas , portanto enfatiza-se a
necessidade de determinar os parametros de tendéncias corrosivas do
fluido e do meio, assim como indices de estabilidade, que sdo ferramentas
disponiveis de baixo custo comparado com a possibilidade de danos
corrosivos nos tubos. E de suma importancia as manutencdes de carater
preventivo, limpezas adequadas, e aplicacdes de agentes anticorrosivos
com finalidade de minimizar riscos.
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